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       Նախագծի  էլեկտրատեխնիկական մասի գծագրերը մշակված է համաձայն ճարտարապետական շինարարական
գծագրերի և պատվիրատուի կողմից տրված նախագծման առաջադրանքի: Նախագծում  նախատեսված է  ներքին
էլեկտրամատակարարման ցանց: Էլեկտրամատակարարման ցանցի սնուցման համար նախատեսվում է տեղադրել
գլխավոր բաշխիչ վահան, որից իրականացվում են ուժային և լուսավորության վահանակների
էլեկտրամատակարարումները: Լուսավորության վահանակից իրականացվում է լուսավորության և վարդակների
ցանցերի էլեկտրամատակարարման բաշխումը (տես վահանակի միագծանի մոնտաժային սխեման): Լույսի աղբյուր
հանդիսանում են LED լուսատուները: Ընդհանուր լուսավորության համար նախատեսված է լուսատուների տեղական
կառավարում: Նախատեսված է  էվակուացիոն լուսավորություն, որը իրականացված է ելքի դռների վերնամասերում
տեղադրված էվակուացիոն լույսերի և ելքի ցուցանակների միջոցով: Տվյալ լուսատուները ներկայացված են մարտկոցով,
նրանք նորմալ աշխատանքային ռեժիմում /լարման տակ/ գտնվում են  անջատված վիճակում: Էլեկտրաէներգիայի
ընդհատվելու դեպքում վերջիներս ավտոմատ կերպով միանում են իրենց մեջ ներկառուցված տեղային անկախ
աղբյուրին ապահովելով 2 ժամյա աշխատանքին ռեժիմ, որը բավարար է տարահանման համար: Վահանակները
տեղադրվում են հատակից 1.5-1.7մ բարձրության վրա, ընդհանուր նշանակության վարդակները և անջատիչները 0.8մ
բարձրությամբ, ջեռուցման վարդակները՝ 0.3մ:
       Լուսավորության և խրոցակային վարդակների ցանցը անցկացվում է հրակայուն պղնձե մալուխով, խողովակով:
ՈՒժային ցանցի էլեկտրամատակարարման մոնտաժը իրականացվում է նույնպես հրակայուն պղնձե մալուխով,
խողովակի մեջ: Ներքին լուսավորության և վարդակների էլեկտրամատակարարման ցանցը իրականացվում է 3
լարանոց (L,N,PE): Էլեկտրաուժային ցանցը իրականացվում է 5 լարանոց (L1,L2,L3,N,PE):
         Նախագծում նախատեսված է իրականացնել պոտենցիալների հավասարեցման միջոցառումներ: Գլխավոր բաշխիչ
վահանի մեջ տեղադրվում է գլխավոր հողանցման հաղորդաթիթեղ, (ԳՀՀ) որն էլ հողանցվում է արտաքին կոնտուրով:
ԳՀՀ-ին  միացվում են շենք մտնող մետաղական խողովակները, ե/բետոնե կոնստրուկցիաների մետաղական
ամրանները, օդափոխության համակարգի մետաղական օդատարները: Հողանցման կոնտուրն իրականացվում է
հողանցման էլեկտրոդներից (անկյունակ∟50x50x5,n=8,L=2.5 մ) և այդ էլեկտրոդներն իրար կապող ▬ 40 x 5մմ
շերտապողպատից։ Միացումներն իրականացվում են եռակցումով, ընդ որում եռակցման կարի երկարությունը պետք է
լինի lկար≥2B, որտեղ` B=40 մմ շերտապողպատի լայնությունն է։ Կարերի բարձրությունն ընդունվում է
շերտապողպատի հաստությամբ։ Հողանցման կոնտուրի դիմուդրությունը չպետք է գերազանցի 4 Օհմը՝տարվա
ցանկացած եղանակին։ Հակառակ դեպքում ավելացնել էլեկտրոդներ։ Իրականացնել չափումներ համապատասխան
լիցենզավորված  լաբորատոր կազմակերպության կողմից:
      Նախագծում նախատեսված է կառույցի  արտաքին էլեկտրամատակարարում: Տարածքը սպասարկող գլխավոր
բաշխիչ վահանից, ստորգետնյա մալուխային գծով:
        0.4 ստորգետնյա սնուցման մալուխը անցկացվում է խրամուղու մեջ, գետնի մակերեսից 0.7մ խորությամբ, շենքերի և
կառույցների հիմքերից ոչ պակաս 0.6մ հեռավորությամբ ПУЭ- գլուխ 2.3.84,գլուխ 2.3.85: Մալուխի փռումը գրունտի մեջ
իրականացնել համաձայն ПУЭ- գլուխ 2.3.83 և 2.3.99: Զուգահեռ տեղադրման ժամանակ հեռավորությունը
(հորիզոնական) մալուխային գծերից մինչեվ խողովակաշարերը (ջրամատակարարման, կոյուղու,գազի) պետք է լինի ոչ
պակաս 1մ, նեղված հատվածներում, խողովակներով ՝ 0.25մ, ПУЭ- գլուխ 2.3.88, 2.3.89: Մալուխային,
ջրամատակարարման, կոյուղու, գազի գծերի և ջերմային ցանցի հատման  ժամանակ, մալուխային գիծը հատման
տեղում անցկացվում է խողովակի միջով, պահպանելով նեղված հատվածներում 0.25մ հեռավորություն մալուխային և
այդ գծերի միջեվ, ПУЭ- գլուխ 2.3.95, 2.3.96: Մալուխների փռումը կանաչ գոտում իրականացնել համաձայն ПУЭ- գլուխ
2.3.87 (պահպանել մինչեվ 1մ հեռավորություն ծառերի բները և 0.7մ թփուտները):
          Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համապատասխան գործող ПУЭ-7-րդ
հրատարակչություն:
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ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

5.407-11-А174 ԷԼեկտրական կայանքների հողակցում եվ զրոյացում
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7-րդ հրատարակչություն

Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոնները
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Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա /ԳԲՎ/

ÑÏ31-110-2003
Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրական
սարքավորումներ

ГОСТ Р 53769-2010
ՈՒժային մալուխներ 0,66,1 և 3 ԿՎ լարման:Ընդհանուր
տեխնիկական պայմաններ

И1.03-08 п.2.2
Էլեկտրասարքավորումների պոտենցիալների
հավասարեցման և պաշտպանական հողանցման
հրահանգներ

ՀՀՇՆ 22-03-2017 Բնական և արհեստական էլեկտրական լուսավորություն

Մասնագրեր /սկիզբ/

Կենցաղային խրոցակային վարդակների ցանց:
Հատակագիծ Մ1։100

ԹԵՐԹ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնագրեր  /վերջ/

Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա /ՈՒՎ-1/

Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա /Վ-1/

Էլեկտրաուժային սարքավորումներ:
Հատակագիծ Մ1։100
Էլեկտրական լուսավորություն:
Հատակագիծ Մ1։100

Արտաքին  էլեկտրամատակարարման
ցանցի  հատակագիծ Մ1:250

 ԹԵՐԹ  ԹԵՐԹԵՐ ՓՈՒԼ

ՆՈՐԱՇԵՆ
ՀՀ, ք. Երևան 0038, Կ. Հալաբյան փ․ 11-36
Հեռ․՝ +374 91 50 40 09, +374 93 50 40 09

www.norashen.am   norashendtc@gmail.com

 ՆԳՃ

 Տնօրեն ՀՀ Կոտայքի մարզ, Պռոշյան համայնք 5-րդ փողոց,
12-րդ նրբանցք 1 հասցեում անասնաշենքի

վերակառուցման և հիմնանորոգման նախագիծ

 Գ. Բաղդասարյան

Մ.Եշիլբաշյան
10ԷՆ

Նախագծեց Գ.Մարտիրոսյան

Ընդհանուր տվյալներ

ԷԼ-1

Անջատիչ երկտակ

Անջատիչ միատակ

ԳԲՎ

Հարկային խմբային վահանակ

ՈՒժային  վահանակ

Լուսատու LED 24 Վտ IP54

LED 12

X

LED-24

Լուսատու LED 12 Վտ

Հողանցման կոնտուր՝  ▬ 40x5

Հողանցման էլեկտրոդ՝ ∟50x50x5

Լուսատու, էվակուացիոնExit

Խրոցակային վարդակ երրորդ
հողանցման հպակով, 220Վ,10Ա
Խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման
հպակով, IP 54  220Վ,10Ա

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ    ՆՇԱՆՆԵՐ

LED-40 Լուսատու LED 40Վտ

N N Արտաքին էլեկտրամատակարարման
մալուխ, խրամուղում, խողովակով

Խրոցակային վարդակ
380Վ,16Ա

N N Արտաքին էլեկտրամատակարարման
մալուխ, խրամուղում

LED-24 Լուսատու LED 24 Վտ



Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ 28մ

Ցինկապատ  շերտապողպատ 25x5մմ 25մ

Ցինկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ,
Լ=2.5մ 8հատ

լրակազմ 1

Բաշխիչ վահան IP54  դռնակով, ներանցումային
125Ա,խմբային եռաֆազ 1x50Ա+1x40Ա+4x25Ա և
1x50Ա միաֆազ  ավտոմատ անջատիչներով,
1500х800х440մմ, չափիչ, ստուգիչ,
պաշտպանիչ/ՖՊՌ/ սարքավորումներով,
համալրված հաղորդաձողերով

1 2 43 5 6

1

ՈՒժային վահանակ  IP54 դռնակով
իր մեջ ներառված՝
Ավտոմատ անջատիչ 220Վ 40Ա -1 հատ
Ավտոմատ անջատիչ 220Վ 25Ա -2 հատ
Ավտոմատ անջատիչ 220Վ 16Ա -3 հատ
Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեյով,
կառավարման 2կոճակներով, 220Վ,10Ա-3 հատ
Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեյով,
կառավարման 2կոճակներով, 220Վ,25Ա-1 հատ

 ԷԼԵԿՏՐԱՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
էլեկտրասարքավորումների, նյութերի և կատարվող աշխատանքների մասնագիր

1
2

1 2 43 5 6

8

ԳԲՎ

NN ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓՄԱՆ
ՄԻԱՎՈՐ ՔԱՆԱԿ

ԾԱՆՈԹՈՒ-
ԹՅՈՒՆՄԱԿՆԻՇ

ՈՒՎ-1

9

10

11

17

18

19

20

Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն,
հատվածքը 5x2.5մմ2

21

38

КВВГнг-LS
Մալուխ հսկիչ պղնձե,մեկուսացված,
հրակայուն հատվածքը 5x1.5մմ2

Ճարմանդ մալուխի ամրակապման
համար
Հիմնական պատի մեջ 100x100մմ
անցքի բացում

4

6

7

12

13

14

16

15

5

22

23

լրակազմ

3

մ

15մ

Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող
էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф32 32մ

Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող
էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф25 31մ

300հատ

2հատ

Միջնորմի մեջ 50x50մմ
անցքի բացում

10հատ

Հաղորդաձող  պղնձե 1000x50x10մմ /ԳՀՀ/ 1հատ

24

Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն,
հատվածքը 5x4մմ2 մ 8

Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն,
հատվածքը 5x6մմ2 ВВГнг-LS մ 32

ВВГнг-LS

ВВГнг-LS

IV կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք
տոփանումով հողանցման կառուցման համար 10մ3

Եռաֆազ  խրոցակային վարդակ
 380Վ,16Ա 3լրակազմ

Արկղ դռնակով
2 մագնիսական թողարկիչ տեղադրելու համար 1լրակազմ

Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեյով,
կառավարման 2 կոճակներով, 380Վ,16Ա 2լրակազմ

 ԹԵՐԹ  ԹԵՐԹԵՐ ՓՈՒԼ

ՆՈՐԱՇԵՆ
ՀՀ, ք. Երևան 0038, Կ. Հալաբյան փ․ 11-36
Հեռ․՝ +374 91 50 40 09, +374 93 50 40 09

www.norashen.am   norashendtc@gmail.com

 ՆԳՃ

 Տնօրեն ՀՀ Կոտայքի մարզ, Պռոշյան համայնք 5-րդ փողոց,
12-րդ նրբանցք 1 հասցեում անասնաշենքի

վերակառուցման և հիմնանորոգման նախագիծ

 Գ. Բաղդասարյան

Մ.Եշիլբաշյան
10ԷՆ

Նախագծեց Գ.Մարտիրոսյան
ԷԼ-2

Մասնագրեր /սկիզբ/

Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն,
հատվածքը 3x6մմ2 15մВВГнг-LS

Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն,
հատվածքը 3x2.5մմ2 20մВВГнг-LS

Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն,
հատվածքը 3x1.5մմ2 54մВВГнг-LS

ПНД խողովակ Ф25 30մ

Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող
էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20 74մ



1 2 43

NN

11

5

6

7

12

Լուսադիոդային լուսատու 24Վտ,IP54,  կլոր
(Ф200մմ) լուսային հոսքը 2520Լմ լուսային
արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի
ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80

Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն,
հատվածքը 3x2.5մմ2

Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող
էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20

14

5 6

200

ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՈՒ-
ԹՅՈՒՆ

հատ 9

մ

1675Երկաթակապ հատ

ВВГнг-LS

մ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ   ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ:
էլեկտրասարքավորումների, նյութերի և կատարվող աշխատանքների մասնագիր

8

9

10

Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն,
հատվածքը 3x1.5մմ2 330ВВГнг-LS

մ13

LED-24

Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանց-
ման հպակով, 220Վ,10Ա,IP22 29հատ

670

1

3

2

1Վահանակ դռնակով IP44, 24 մոդուլի համար

Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա 3

4

15

16

17

Լուսադիոդային էվակուացիոն լուսատու Ձևը
ուղղանկյուն (328x51մմ) ներկառուցված մարտկոցով
18Վտ

4

Ելքի LED նշան << Exit>> 3Վտ 4

հատ

Exitհատ

2

Լուսադիոդային լուսատու ներկառուցված 10Վտ,
IP44,կլոր(Ф150մմ), լուսային հոսքը 900Լմ
լուսային արդյունավետությունը 90Լմ/Վտ լույսի
ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը
80 /սանհանգույց/

LED 12

18

19

20

Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանց-
ման հպակով,  220Վ,10Ա,IP54 2հատ

Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն,
հատվածքը 3x4մմ2 100ВВГнг-LS մ

մ
Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն,
հատվածքը 3x1.5մմ2 40ВВГнг-FRLS

21

22

1 2 43 5 6

23
1Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա

Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա 2

Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա
IΔ=30mA 6

Անջատիչ,միատակ,  220Վ,10Ա,IP22 9հատ

Անջատիչ,երկտակ ,  220Վ,10Ա,IP22 3հատ

Ճյուղավորման տուփ 45հատ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓՄԱՆ
ՄԻԱՎՈՐ

ՄԱԿՆԻՇ

հատ

Լուսադիոդային լուսատու 40Վտ հերմետիկ, ,IP54,
կլոր (Ф420մմ), լուսային հոսքը 4640Լմ լուսային
արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի
ջերմաստիճանը 4100K,
 լուսահաղորդման ինդեքսը 80

18
LED-40

Լուսադիոդային լուսատու 24Վտ,IP54, կլոր
(Ф200մմ) լուսային հոսքը 2520Լմ լուսային
արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի
ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման
ինդեքսը 80

հատ 10
LED-24

Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման
համար 43հատ

հատ

հատ

հատ

հատ

հատ

հատ

1 2 43 5 6

1

5

6

   ԱՐՏԱՔԻՆ   ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ:
 0.4ԿՎ   ստորգետնյա մալուխային  ցանց:

Էլեկտրասարքավորումների, նյութերի եվ կատարվող աշխատանքների մասնագիր

7

8

4

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓՄԱՆ
ՄԻԱՎՈՐ

ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՈՒ-
ԹՅՈՒՆ

NN ՄԱԿՆԻՇ

9

10

Մալուխ ալյումինե ջիղերով,
զրահապատված, կտրվածքը 4x50մմ2 մ 92

3

2

Մալուխի ծայրերի ամրակցում
ջերմանստեցվող հատ 2

Ծայրակալ ալյումինե 50մմ2 հատ 16

АПвБбШп-1

PVC խողովակ  ф110մմ մ 25

Ավազ մ3 5.6

Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն մ 80

IV  կարգի գրունտի քանդում խրամուղում 27.6մ3

Խրամուղու հետլիցք և տոփանում 22մ3

Ավելցուկ գրունտի բարձում մեքենայի վրա և
տեղափոխում 5.6մ3

Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 160Ա հատ 1
տեղադրվում է

միացման կետում

ЛЗС-125-3,5

 ԹԵՐԹ  ԹԵՐԹԵՐ ՓՈՒԼ

ՆՈՐԱՇԵՆ
ՀՀ, ք. Երևան 0038, Կ. Հալաբյան փ․ 11-36
Հեռ․՝ +374 91 50 40 09, +374 93 50 40 09

www.norashen.am   norashendtc@gmail.com

 ՆԳՃ

 Տնօրեն ՀՀ Կոտայքի մարզ, Պռոշյան համայնք 5-րդ փողոց,
12-րդ նրբանցք 1 հասցեում անասնաշենքի

վերակառուցման և հիմնանորոգման նախագիծ

 Գ. Բաղդասարյան

Մ.Եշիլբաշյան
10ԷՆ

Նախագծեց Գ.Մարտիրոսյան
ԷԼ-3

Մասնագրեր  /վերջ/
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L1,L2,L3

Ջրագիծ

Կոյուղի

Ե/Բ  կոնստրուկցիաների
ամրաններ

ԳԲՎ

ԳՀՀ

125Ա

Ներանցում 0.4ԿՎ
ցանցից
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 -

P   =  40.0 կՎտ
P   =  34.0  կՎտ
I    =  57.2  Ա

տ

հ

հ

Վ-1

  Սնող  ցանցի տվյալներ

Նշանակումը,տեսակը,
լարումը PտեղկՎտ,Iհաշվ Ա

Տեսակը   Iնոմ  Ա, խզիչ կամ
հալուն ներդիր, Ա

Iնոմ  Ա, խզիչ  Ա

Պայմանական պատկերումը

Համար ըստ հատակագծի

Տեսակը

Pտեղակ.  կՎտ
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Ա ն վ ա ն ու մ
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Ցանցի հատվածի
նշանակումը ,
երկարությունը,մ
խողովակի
նշանակումը
հատակագծի վրա ըստ
ստանդարտի, մ

Նշանակումը տեսակը
Iնոմ Ա,
խզիչ ջերմային ռելեյի
դրվածք, Ա

Ցանցի հատվածի
նշանակումը ,
երկարությունը,մ
խողովակի
նշանակումը
հատակագծի վրա ըստ
ստանդարտի, մ
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K=0.85
COSφ=0.9
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-5
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П
32

,L
=5

մ

16.9

22.8

Լուսավո-
րության
վահանակ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հողանցման կոնտուրն իրականացվում է հողանցման էլեկտրոդներից (անկյունակ ∟50x50x5, n=8, L=2.5 մ) և այդ էլեկտրոդներն իրար կապող ▬ 40 x 5 մմ

շերտապողպատից։ Միացումներն իրականացվում են եռակցումով, ընդ որում եռակցման կարի երկարությունը պետք է լինի lկար≥2B, որտեղ` B=40 մմ
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