
1

2

3

4

5

6

7

8

  Կանալային օդափոխիչ զուգարանում ECF(K) 4E 192 T100

  -CО; Q=150մ³/ժ,  N=0.09կվտ,  n=3400պտ/րոպ,  G=2.6կգ,

D=242մմ

L=195մմ

  Կանալային օդափոխիչ զուգարանում  ECF(K) 4E 225 T160

  -CО; Q=250մ³/ժ,  N=0.095կվտ,  n=2500պտ/րոպ,  G=3.8կգ

D=332մմ

L=230մմ

G=5.0կգ

  Սահափակիչ АЗД-200м-РП ռետինից կիպարարով
L=170մմ

  Զտիչ ФВ տիպի   ФВ-200  244x245մմ   L=206մմ G=1.55կգ

  Կանալային օդափոխիչ   VC-250   Q=1080մ³/ժ,   N=0.2կվտ,

  n=2500պտ/րոպ,  G=5.7կգ,  L=205մմ

D1=250մմ

D2=332մմ

  Աղմկախլացուցիչ  ВЕНТС СР 250/600  L=600մմ  D=332

G=5.6կգ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱԳԻՐ

Հ.Հ.
Սարքավորումների անվանումը Ծանոթություն

  Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС

  ПЛ-10-1А ДН250   D=249  L=190

G=2.5կգ

  Կանալային էլեկտրատաքացուցիչ EOK-250-3.0-1ф   D250,

  N=3.0կվտ, 230վ, 300x300x400մմ

  Պլաստմասից կարգավորվող ցանցաշար  Փ350
G=0.6կգ

  Տանիքային օդափոխիչ   ВЕНТ ВОК1 315   Q

max

=1650մ³/ժ,

  N=0.104կվտ, n=1365պտ/րոպ,  G=11.5կգ,  H=380մմ

D1=250մմ

D2=332մմ

  Աղմկախլացուցիչ «Եվրոստանդարտ» 300x200մմ, L=600մմ

G=6.5կգ
9

10

  Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС

  ПЛ-10-1А 250x250մմ    L=220մմ

G=3.6կգ

11

  Սահափակիչ АЗД-250x200-РП ռետինից կիպարարով
L=170մմ

  Օդասառեցուցիչ երկշիթանի MIC 81 ED  Q=540մ³/ժ;

  N=0.8կվտ; շիթի երկար․L=2x3.0մ; 430x320x172մմ; Փ15մմ

12 G=7.3կգ

13

14

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ջեռուցման հետադարձ խողովակ

ԱՀ-1

ՆՀ-1

PP
250x400

Օդափոխության արտածող համակարգ

Օդափոխության կարգավորվող ցանցաշարեր

Օդափոխության ներածող համակարգ

Ներհոս համակարգ

Արտահոս համակարգ

Թերթերի անվանումը

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

Հ.Հ.
Թերթ Էջ

1

1

  Ընդհանուր տվյալներ

2

4

ՋՕ-1

ՋО-2

2 3 4

  Աշխատանքների ծավալները

ՋО-3

ՋО-4

3

5 ՋО-5

6

7 ՋО-7

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

 ՀՀ  Կոտայքի մարզի Պռոշյան համայնքի 5-րդ փողոցի 12-րդ նրբանցքի թիվ 1 հասցեում անասնաշենքի ջեռուցման և օդափոխության

աշխատանքային  նախագիծը կատարված է համաձայն նախագծային  առաջադրանքի,  շինարարական  գծագրերի  և  գործող

շինարարական նորմերի  և  կանոնների  ՀՀ ՇՆ  IV -12.01.04,  СНиП  2.08.02-89, ՀՀՇՆ 31-10-2021, СНИП II-11-77:

 Ջեռուցման համար դրսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը -19°C:

 Կառույցի անասնաշենքի մասի ջեռուցումը իրականացվում է էլեկտրական սարքերի միջոցով, ջեռուցման ծախսը կազմում է 6.5կվտ,

ադմինիստրատիվ մասում տեղադրվում է գազի տուրբո կաթսա և ալյումինից ջեռուցման մարտկոցներ: Ադմինիստրատիվ մասի

ջեռուցման ծախսը կազմում է 7.0կՎտ(6000կկալ/ժ):

 Կառույցի անասնաշենքի մասում նախատեսվում է  արտածող և ներածող օդափոխություն համակարգեր՝ մեխանիկական դրդմամբ և

արտածող համակարգ բնական օդափոխությամբ: Կառույցի ադմինիստրատիվ մասում նախատեսվում է բնական օդափոխություն, իսկ

զուգարաններում տեղադրվում են կանալային օդափոխիչներ:

  Ներածման և արտածման օդատարները իրականացվում են ցինկապատ թիթեղից: Օդատարները կտուրում մեկուսացվում են

ֆոլգայապատ մեկուսիչով:

Կոնստրուկցիայի  անվանումը

ՊԱՏՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ

 ՋԵՐՄԱԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧ

Հ.Հ.

K

Վտ/մ²°C

1

1

  Արտաքին պատեր

2

  Առաստաղ

3

0.508

0.646

2 3

  Դռներ

2.5

ՋО-6

Ընդհանուր տվյալներ

  Օդափոխության հատակագիծ

  Ջեռուցման հատակագիծ

 ԹԵՐԹ  ԹԵՐԹԵՐ ՓՈՒԼ

ՆՈՐԱՇԵՆ

ՀՀ, ք. Երևան 0038, Կ. Հալաբյան փ․ 11-36

Հեռ․՝ +374 91 50 40 09, +374 93 50 40 09

www.norashen.am   norashendtc@gmail.com

 ՆԳՃ

 Տնօրեն

ՀՀ Կոտայքի մարզ, Պռոշյան համայնք 5-րդ փողոց,

12-րդ նրբանցք 1 հասցեում անասնաշենքի

վերակառուցման և հիմնանորոգման նախագիծ

 Գ. Բաղդասարյան

Մ.Եշիլբաշյան

ՋՕ-1

7ԱՆ

  ՆՀ-1; ԱՀ-1 համակարգերի հատակագիծ

  Ջեռուցման համակարգի սխեմա

  ՆՀ-1; ԱՀ-1 համակարգերի սխեմաներ

T2

T1

Ջեռուցման մատակարարող խողովակ

Ջեռուցման մարտկոցը հատակագծում



 ԹԵՐԹ  ԹԵՐԹԵՐ ՓՈՒԼ

ՆՈՐԱՇԵՆ

ՀՀ, ք. Երևան 0038, Կ. Հալաբյան փ․ 11-36

Հեռ․՝ +374 91 50 40 09, +374 93 50 40 09

www.norashen.am   norashendtc@gmail.com

 ՆԳՃ

 Տնօրեն

ՀՀ Կոտայքի մարզ, Պռոշյան համայնք 5-րդ փողոց,

12-րդ նրբանցք 1 հասցեում անասնաշենքի

վերակառուցման և հիմնանորոգման նախագիծ

Աշխատանքների ծավալները

 Գ. Բաղդասարյան

Մ.Եշիլբաշյան

ՋՕ-2

7ԱՆ

  Ալյումինե սեկցիոն մարտկոցներ  H=500մմ  W=97.0Վտ էկմ 58սեկց.16.82

1

7

5

6

գ.մ

գ.մ

8

9

10

11

12

13

14

15

  Պոլիպրոպիլենից  խողովակ.ների անկյունակներ  Փ20

  Նույնը՝  Փ25

  Պոլիպրոպիլենից  խողովակ. եռաբաշխիկներ  Փ20x20x20

  Նույնը՝  Փ25x25x25

  Ջերմակարգավորիչ փականներ  Փ15

  Կցորդչ֊ային փականներ  Փ15

  Ավտոմատ օդահեռացման փаկաններ  Փ15

  Ջեռուցման համակարգի փորձարկում

  Խողովակների մեկուսացում հատակի մեջ

  Միջնորմների մեջ պարկուճներ  Փ32-:-Փ50

16

17

18

20

հատ

հատ 8

42

հատ

հատ

49.0

գ.մ 75.0

26.0

16

4

  Խողովակների  անցումներ  մետաղ-պլաստմասա Փ15 հատ 36

  Նույնը՝  Փ20 հատ 10

հատ

հատ

հատ

9

18

  Եռաբաշխիկ խցուկով  Փ15 9

հատ 9

  Խողովակների ամրակալներ հատ 200

հատ 14

գ.մ 6.0 b=2.0սմ

L=15սմ

3 4 52

Հ.Հ. Աշխատանքների անվանումը Չ.Մ. Քանակ Ծանոթ.

  Կցորդչ֊ային փականներ  Փ25 հատ 4

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

PN10

19

ա - ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ
 Էլեկտրական ջեռուցման մարտկոցներ  N=0.5կվտ

 Էլեկտրական ջեռուցման մարտկոցներ  N=1.0կվտ

հատ

հատ

3

5

  Պոլիպրոպիլենից  խողովակներ  20x1.9(Փ15)

  Նույնը՝  25x2.3(Փ20)

1

2

14

15

16

17

18

20

21

22

հատ 1

23

24

25

26

27

28

3 4 52

Հ.Հ. Աշխատանքների անվանումը Չ.Մ. Քանակ Ծանոթ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

19

բ - Օդափոխություն

  Կանալային օդափոխիչ զուգարանում ECF(K) 4E 192 T100

  -CО; Q=150մ³/ժ,  N=0.09կվտ,  n=3400պտ/րոպ,  G=2.6կգ,

D=242մմ

L=195մմ

  Կանալային օդափոխիչ զուգարանում  ECF(K) 4E 225 T160

  -CО; Q=250մ³/ժ,  N=0.095կվտ,  n=2500պտ/րոպ,  G=3.8կգ

D=332մմ

L=230մմ

G=5.0կգ

  Սահափակիչ АЗД-200м-РП ռետինից կիպարարով

L=170մմ

  Զտիչ ФВ տիպի   ФВ-200  244x245մմ   L=206մմ G=1.55կգ

  Կանալային օդափոխիչ   VC-250   Q=1080մ³/ժ,   N=0.2կվտ,

  n=2500պտ/րոպ,  G=5.7կգ,  L=205մմ

D1=250մմ

D2=332մմ

  Աղմկախլացուցիչ  ВЕНТС СР 250/600  L=600մմ  D=332

G=5.6կգ

  Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС

  ПЛ-10-1А ДН250   D=249  L=190

G=2.5կգ

  Կանալային էլեկտրատաքացուցիչ EOK-250-3.0-1ф   D250,

  N=3.0կվտ, 230վ, 300x300x400մմ

  Պլաստմասից կարգավորվող ցանցաշար  Փ350

G=0.6կգ

  Տանիքային օդափոխիչ   ВЕНТ ВОК1 315   Q

max

=1650մ³/ժ,

  N=0.104կվտ, n=1365պտ/րոպ,  G=11.5կգ,  H=380մմ

D1=250մմ

D2=332մմ

  Աղմկախլացուցիչ «Եվրոստանդարտ» 300x200մմ, L=600մմ

G=6.5կգ

  Հակահրդեհային կրակապաշտպան կափույր ВЕНТС

  ПЛ-10-1А 250x250մմ    L=220մմ

G=3.6կգ

  Սահափակիչ АЗД-250x200-РП ռետինից կիպարարով

L=170մմ

  Օդասառեցուցիչ երկշիթանի MIC 81 ED  Q=540մ³/ժ;

  N=0.8կվտ; շիթի երկար․L=2x3.0մ; 430x320x172մմ; Փ15մմ

G=7.3կգ

1

2

3

4

1

հատ 1

3 հատ 1

4

5

6

հատ 1

հատ 1

հատ 1

հատ 1

հատ 1

հատ 1

7

8

9

10

11

12

13

հատ 1

հատ 1

հատ 2

հատ 1

հատ 1

  Ցինկապատ թիթեղից կլոր օդատար Փ200 b=0.5մմք.մ

  Ցինկապատ թիթեղից կլոր օդատար Փ250 ք.մ

4.8

10.5

  Ցինկապատ թիթեղից օդատար   200x150
  Նույնը՝  200x200

ք.մ 10.7

ք.մ 11.6

ք.մ 9.3  Նույնը՝  250x200
  Նույնը՝  250x250 ք.մ 3.0

  Օդափոխության պլաստմասից խողովակներ  Փ100

  Նույնը՝  Փ250

գ.մ 9.0

  Օդատարների ճկուն միացումներ  250x250

հատ 5

հատ 4

  Օդատար.կարգավորվող ցանցաշարեր 150x150 / 200x150մմ

  Նույնը՝  130x200 / 180x200

հատ 2 / 2

հատ 2 / 5

  Նույնը՝  350x200 / 500x200 հատ 1 / 4

  Նույնը՝  Փ100 հատ  4

  Օդատարների ամրացման մետաղական սարքեր կգ 58.0

  Օդատարների մեկուսացում հանքաբամբակով b=50մմխ.մ 0.2
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